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SIVOM de la Région de Collorgues
Fabrice THOMELIN

80 Rue Jean Bernard
30700 FOISSAC

Les résultats et les conclusions éventueiles ne se rapportent qu'a I'échantillon soumis a l'analyse et tel qu'il a été prélevé, Le

rapport comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par ['accréditation,
identifiés par le symbole #.

Les paramétres sous-traités sont identifiés par (*).
Les paramétres co-traités aux laboratoires BIOFAQ (Accréditation 1-1674 portée disponible sur www.cofrac.fry sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE25-157904

Identification échantilion : LSE2510-66187-1 Analyse demandée par : ARS DD DU GARD

N° Prélévement : 00187730

N° Analyse : 00189180
Nature: Eau & la production (turb>2)
Point de Surveillance : STATION DU MAS COMBET Code PSV : 0000005330
Localisation exacte : SORTIE STATION
Dept et commune : 30 COLLORGUES
Coordonnées GPS du point (x,y) X 44,0185420400 Y : 42830683500
UGE: 0186 - SIVOM DE COLLORGUES
Typedeau: T2 - ESU+ESO TURB>2 POUR TTP >1000 M3J
Type de visite : P1 Type Analyse : P1 Motif du prélévement : CS
Nom de I'exploitant : SIVOM DE COLLORGUES
MAIRIE DE FOISSAC
PLACE DE LA REPUBLIQUE
30700 FOISSAC
Nom de ['installation : STATION DU MAS COMBET Type : TTP Code : 004912
Prélévement : Prélevé le 30/10/2025 a4 09h14  Réception au laboratoire le 30/10/2025 a 12h40
Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / BUCHET Caroli - LSEHL
Prélévement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation
humaine
Lesd é nant la réception, la vation, le traits t analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont

consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n‘a pas été tenu explicitement compte de

incertitude associée au résuitat.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures a I'heure et la
date de prélévement. La référence de I"échantillon, sa nature, toute information liée a un traitement en amont du prélévement

ainsi que la date de prélévement, si celui-ci a &té réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Date de début d'analyse le 30/10/2025 & 17h12

Parametres analytiques Résultats Unités Méthodes Normes LQ  Limifesds Reférences de %
qualité qualite n
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LSE2510-66187-1
SIVOM de la Région de Collorgues

Paramétres analytiques Résultats Unités Methodes Normes LQ  Umitesde Rsterences de
quaiité qualité
Température de l'eau 11P1@ 16.3 °C Méthode 2 la sonde Méthode interne 0 25| *
M_EZ008 v3
PH s fe terrain 11P1@ 7.2 N Electrochimie NF ENISO 10523 1.0 6.5 9l *
Chlore libre sur le terrain 1P1@ 0.87 mai CI12 Spectrophotométrie a la DPD NFEN IS0 7393-2 0.03 #
Chicre tetal sur le terrain 11P1@ 0.87 mgfl CI2 Spectrophotométrie 4 la DPD NF EN 150 7393-2 0.03 #
Bioxyde de chiore 11P1@ N.M. mg# Clo2 Specirophofométrie 4 la glycine | Mélhode interne .06
M_EZ013
Anal L
v cr L
Microsrganismes aérobies 11PI@ 13 UFCm) Incorporation NF EN IS0 6222 #
@ 36°C 44h (PCA) (™)
Micraorganismes aérobies 1Pi@ <1 UFC/ml Incorporation NFENISO 6222 *
422°C 68h (PCA) (™)
Bactiries coliformes & 1Pi@ <1 UFC/100mI1 | Filiration NF EN1SO 9308-1 - ol *
3C ™) version 2000
Eschenchia coli (**) 1P1@ <1 UFC/100mi | Fitration NF EN ISO 9308-1 - [} #
version 2000
Entércogues intestinaux 11P1@ <1 UFCHM00m! | Filtration NFENISO 7838-2 [} #
(Streptocoques fécaux)
™
Spores de 34BSIR <1 UFCA00mI | Firation NFEN 26461-2 ol *
micro-organismes
anaérobies
sulfiteréducteurs (**)
Caractéristigues organoleptiques
Aspect de l'eau 1MP1@ 0 - Analyse qualiative
Odeur 1P1I@ Chiore - Méthode qualitative
Saveur 11P1@ Chlore - Mélhode quaitative
Couleur apparente (eau 11P1@ <5 mgfl Pt Comparaieurs NF EN 150 7887 5 *
brute)
Couleur vraie (eau fitrée) 1Pi@ <5 mgf Pt Comparateurs NF EN ISO 7887 ] 15| ¥
Couleur 11P1@ 0 - Cuaiitative
Turbidité 11P1@ 0.27 NFU Héphélométrie NF EN 1SO 7027-1 0.10 1 05| *
Anal h hi
Y phy
Analy phy q de base
Conductivité électrique 11P1@ 551 uSlkem Conductimétrie NF EN 27888 50 200 1100 #
bruted 25°C
TAC (Titre alcalimétrique 1P1@ 3205 of Potentiométrie NF ENISO 92631 #
complet)
TH (Titre 11P1@ 32,66 offi Caleul & paitir de Ca et Mg Méthode Interne 0.06 L
Hydrotimétrique) M_EM144
Carhone organique total 1M1P1@ 0.31 mg/l C Oxydation par vole humide ot IR | NF EN 1484 0.2 20 *
{€on
Par de Ia désinf
Bromates 11SPDCH <30 pg/l BRO3- | Chromatographie fonique NF EN ISO 15061 3.0 10} #
Cations
Calcium dissous 11P1@ 1244 mgfl Ca++ [CP/AES aprés filtration NFEN SO 11885 0.1 #
Magnésium dissous 1P1@ 38 mgii Mg++ ICP/AES aprés flitration NF EN IS0 11885 0.05 #
Ammonium 11P1@ < 0.05 mg/t NH4+ Spectrophotométrie automatisée | Méthode interne 0.05 0.10 #
M_Jo77
Anions
Chlorwres 11P1@ 6.0 mgh Cl- Chromatographie lonique NF EN SO 10304-1 0.4 250 *
Sulfates ] 83 mgft S04— | Chromatographis ionique NF EN IS0 10304-1 02 250 #
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Identification échantilion : LSE2510-66187-1
Destinataire : SIVOM de la Région de Collorgues

Paramétres analytiques Résultats Unités Méthodes Normes LQ}  Limtesde Reférences de
quaiité quaiité
Mitrates 11P1@ 35 mgft NO3- Flux continu (CFA} NF EMISO 13395 05 50j
Mitrites 11P1@ <0 mgA NO2- Flux continu (CFA) NF ENISO 13395 0.01 0.10]

COV : composés organiques volatils
Solvants organohalogénés

Bromoforme 11SPDCH <0.20 ughl HSIGCMS NF ENISO 10301 020
Chloroforme 118PDCH <0.10 ugh HS/GCMS NF ENISO 10301 0.10
Dibromochlorométhane 11SPDCH 0.27 uall HS/GCMS NF ENISO 10301 0.05
Dichlorobromométhane 11SPDCH 0.10 ugh HE/GCMS NE EN (SO 10301 0.05
Somme des 11SPDCH 0.37 pofl HS/GCMS NF ENISO 10301 0.50 100

frihalométhanes

LQ = limite de quariification pour les paramétres physico-chimigues

1@ ANALYSE (P1) EAU A LA PRODUCTION (ARS11-2020)
1SPDCH ANALYSE (SDPCH) SOUS-PRODUITS DE LA DESINFECTION (ARS11-2024)
34BSIR* ANALYSE ANAEROBIES SULFITO-REDUCTEURS (ARS34-2025)

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par 'arrété du 11 janvier 2007 et par les articles R. 1321-2, R. 1321-3, R.
1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publigue pour les eaux de consommation humaine pour les paramétres analysés.

Si certains paramétres soumis a des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de
conformité n'est pas couverte par Iaccréditation.

Afin de maintenir I'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de maniére exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour
certains parameétres physico-chimiques.
(Déclaration de conformité non couverte par I'accréditation)

Nicolas TOINNET
Technicien de Laboratoire M






